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変更事項

製

図
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縮 尺

図 名

工事名
番号

図面
印

ｅ 1
,
0
0
0
 
程
度

1
,
0
0
0
 
程
度

現場溶接継手 現場溶接継手

Ｌ 下端

3
0
0
以
上

ｈ

2, 400 以下

ｈ

ｈ
ｈ

ｈ

Ｂ Ｐ

1
5
0
以
下

2
0
0
以
上

 補強リブ 

ｈ

Ｄ
１
／
２
以
上

ｈ

 柱径以下 

 内ダイアフラム 

1
5
0

 工場溶接 

ｅ

1
,
0
0
0
 
程
度

現場溶接継手

ｈ

ｈ
'

 内ダイアフラム 

Ｄ１

5
0

Ｈ

 ＰＬ－９  以上 

1
0
,
0
0
0
 
程
度
以
下

10, 000 程度以下

ｈ
ｈ

参考例 納りは特記による。

屋根のレベルは、 小梁・ 母屋で調整する。

 リブプレート  Ｈ＝２００  

2
0

2
0

ｂ ≧10ｔ

ｂ ≧10ｔ

Ａ －Ａ '  断 面

Ｈ以上

 内ダイアフラム 

 内ダイアフラム 

 内ダイアフラム 

 内ダイアフラム 

 内ダイアフラム 

柱脚(ピン ) 柱脚(固定)アンカーフレーム型 柱脚(固定)根巻型 柱脚(固定)埋込み型 柱脚(ピン )

異径管 はかま形式 梁端部 しぼり 異径管片しぼり ｅ ≦50 補強リブ付

ｈ

 補強リブ  

2, 400 以下

Ｊ Ｏ Ｉ Ｎ Ｔ

Ｃ－６  タイプ

Ｂ－２  タイプ

ＪＯ Ｉ
ＮＴ

Ｊ Ｏ Ｉ
ＮＴ

Ｊ Ｏ Ｉ
ＮＴ

Ｂ－３ ’  タイプ

Ｃ－５  タイプ

Ｊ Ｏ Ｉ ＮＴ
Ｊ Ｏ Ｉ ＮＴ

Ｊ Ｏ Ｉ
ＮＴ

Ｆ－１  タイプ Ｆ－２  タイプ Ｆ－９  タイプ

Ｊ Ｏ Ｉ ＮＴ Ｊ Ｏ Ｉ ＮＴ

Ｃ－１  タイプ

Ｂ－１ ’  タイプ Ｂ－２ ’  タイプ

Ａ－１  タイプ

Ｊ Ｏ Ｉ ＮＴ

Ｂ－１  タイプ

Ｊ Ｏ Ｉ Ｎ Ｔ

Ｃ－３  タイプ

Ｊ Ｏ Ｉ Ｎ Ｔ
Ｊ Ｏ Ｉ ＮＴ

Ｃ－２  タイプ

Ｊ Ｏ Ｉ ＮＴ

Ｃ－４  タイプ

Ｃ－１  タイプ

Ｊ Ｏ Ｉ ＮＴ

Ａ Ａ '

Ｊ Ｏ Ｉ ＮＴ

Ｃ－７  タイプ

Ｊ Ｏ Ｉ ＮＴ

Ｆ－４  タイプ Ｆ－５  タイプ

異径管片しぼりｅ≦50

［ 適 用］

   本標準詳細図は、純鉄骨の建築物に適用する。

   設計図に記載された詳細図は、本図に優先して適用し

   設計図に記載なき場合は、本標準詳細図を適用する。

   ｈ≧100mm の場合は内ダイアフラムを使用する事。

［ 優先順位］

Ｂ Ｐ

2, 400 以下

Ｌ 下端

Ｊ Ｏ Ｉ ＮＴ

 50mm以下の場合梁の上フランジ側は 

 内ダイアフラム方式とする。  

 ｈ '≧100mmの場合は内ダイアフラムを使用する事。

 但し、片持梁が Ｈ－200×100×5. 5×8

 以下で 柱のＢ／ｔ ≦30の時は

 内ダイアフラムを省略することが出来る。
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